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PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIOWA S.O.
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REZERWA MIEJSCA

GNIAZDO SERWISOWE
PRZEŁĄCZNIK STEROWANIA

ręczne/automatyczne/0

Listwa 0,4kV L1  L2  L3

Cyfrowy programator
astronomiczny

obw. I obw. III

3

PEN

R≤10Ω

PROJ. YAKXS 4x70mm2
-5m-

Istn. złącze kablowe ZK1b-2P
nr Z-285/34-35

ZAKRES REALIZOWANY PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
W RAMACH UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ

PE

32A
0,03A

2

B16
1

B6
1

0

kabel nN 0,4kV

Proj. Szafka pomiarowa typu 1P

kWh

3-faz

PEN3

obw. II
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+Fe/Zn 25x4
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ROZŁ. GŁ.
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100A
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PROJ. ZESTAW
ZACISKÓW ZUG

PROJ. OPRAWA ISKRA LED24 24W/28W, 4000K, 760mA Z OPTYKĄ DW
NA SŁUPIE ALUMINIOWYM SAL-70 wys. 7m

ANODOWANYM W KOLORZE SZAMPAŃSKIM C-32
 ZABEZPIECZONYM U DOŁU ELASTOMEREM

 Z WYSIĘGNIKIEM ALUMINIOWYM JEDNORAMIENNYM WR-10/1/0,85/0
(długość wysiegnika 0,85m; kąt 0°)

WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA OPRAWY 7,5m
SŁUP NA FUNDAMENCIE BETONOWYM PREFABRYKOWANYM B-60

INWESTOR:

INWESTYCJA:

PROJEKT
BUDOWLANY

STADIUM: ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 286,181/3
Obr. 0009 Spalona

jedn. ew. 020904_2, Kunice
m. Spalona, gm. Kunice

Schemat jednokreskowy.

E2b.s.22.11.2021r.

ELEKTRYCZNA
BRANŻA:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

TYTUŁ RYSUNKU:

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO, nr upr.: ZAKR. UPR.: PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:

FUNKCJA:

mgr inż.
Paweł Krynicki
UPR. NR 272/94/Lw

Gmina Kunice
Gwarna 1

59-216 Kunice

SPRAWDZIŁ:

mgr inż.
Piotr Krynicki
UPR. NR 171/DOŚ/13

upr. do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektr. i elektroenerg.
bez ograniczeń

upr. do projektowania w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
bez ograniczeń

PKN ELEKTRO  PIOTR KRYNICKI
ul. Jasińskiego 4/38; 59-220 Legnica

tel.:+48 510 216 833;  e-mail: pkryn@interia.pl
NIP: 6912277415   REGON: 368051890

Projektowanie  Kierowanie robotami  Nadzór
                branży elektroenergetycznej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ

ZGODY AUTORA ZABRONIONE

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Kunice w miejscowości Spalona ul. Rybińska

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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