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Płock, dnii{23marca 2023 r.

SLUZBA
WIĘZIENIA

Znak spraw y: Dkw.2233. 09.2023.LS

ZAPYTANI E OFERTOWE

Działając na podstawie zarządzenia nr 94/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku z dnia 19 kwietnia 2021 r w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Zakładzie Karnym w Płocku zamówień, których wartość nie
przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. l pkt l ustawy z dnia ll września 2019 roku -- Prawo zamówień
publicznych, zapraszam do złożenia oferty na:

Dostawa parowego kotła warzelnego 300 1 do Zakładu Karnego w Płocku
- l sztuka

1. Przedmiot zamówienia

Parowy kocioł warzelny o pojemności 300 1 w ilości l sztuka

Przystosowany do zasilania parą technologiczną z zewnętrznej instalacji parowej lub zewnętrznej wytwornicy

pary. Standardowo posiada zawór parowy. odwadniacz parowy oraz odpowietrznik spełniający jednocześnie

funkcję zaworu podciśnienia. Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304).

Zawór parowy umożliwiający ciągła regulacje dopływu pary. Przyłącze oraz zawór wody zimnej w
standardowym wykonaniu. Odwadniacz parowy w wykonaniu standardowym. Urządzenie nie musi być

wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
Danetechniczne:

Przykładowe dodatkowe informacje:

- Średnica zbiornika warzelnego 904 mm

- Średnica obudowy 1195 mm.

Wysokość od podłogi do płyty górnej 900 ł 20 mm

Odległość zaworu spustowego od podłogi 365 ł 20 mm

Zużycie pary 65 kg/h

Pojemność ogrzewacza 60 dm3

Ciśnienie robocze pary wodnej 0,04 MPa

Temperatura robocza pary wodnej 110 'C

Przyłącze pary G I" lub waz ® wew. 38 mm

Przyłącze instalacji kondensatu G %" lub waz a wew. 12,5 mm

Przyłącze wody zimnej R%''

W przypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów ,,równoważnych", gdzie
produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy
jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy.



Wspólne wymagania dla urządzeń

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

dostarczany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy -- nieużywany, wolny od wad,
urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa
była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta
transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być
zawarte w oferowanej cenie,
w przypadku instalacji konieczność skonfigurowania zestawu oraz przetestowania pod obciążeniem.
gwarancja na okres nie krótszy niż 24 miesiące,

Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,
oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do
użytkowania na terenie Polski
urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj.

koszt dostawy. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług

- VAT oraz podatkami i optatami lokalnymi

3. Forma płatności -- przelew 30 dni.

4. Miejsce dostawy: Zakład Karny w Płocku, (ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock)

5. Realizacja

6. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca

zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia.

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2023 r: do godziny 14.00 w formie elektronicznej za pośrednictwem

platformy zakupowej Open Nexus. Oferty złożone po terminie nie beda rozpatrvyqne
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