Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Nazwa zamoéwienia:
Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczen socjalnych w obiekcie hangaru nr 5
Lotniska — Babice, w Warszawie przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 57.

Nazwa i kody CPV:

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Kod CPV 45321000-3 - Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
Kod CPV 45410000-4 - Tynki gladzie gipsowe

Kod CPV 45442100-8 - Malowanie

Kod CPV 45430000-0 - Pokrywanie podltog i §cian

Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne

Kod CPV 45310000-3 - Instalacje elektryczne

Kod CPV 45421000-4 - Stolarka okienna i drzwiowa

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Gidwna Policji 02-624 Warszawa ul. Pulawska 148/150
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie remontu  pomieszczen socjalnych

Opis pomieszczen,

Zaplecze obiektu hangaru nr 5 sklada sig z kilku pomieszczeni socjalnych w ktorych przebywa
obstuga hangaru. Pomieszczenia wyposazone sa w instalacjg c.o. oraz instalacje elektryczna.

Zakres robot
zakres robét ujety w przedmiarze robot budowlanym, elektrycznym.

Uszczegotowienie prac elektrycznych :
Montaz instalacji elektrycznych

Gniazda ogdélnego przeznaczenia:

Do zasilania gniazd zastosowaé przewdéd typu YDYp 3x2,5 mm?/750V . Obwody gniazd nalezy
zasila¢ z istniejacych puszek instalacyjnych. Gniazda wtyczkowe p/t 16A/230V IP20 standard
Polo. W pom. 10D instalacja w wykonaniu n/t.

Instalacja oSwietleniowa: Nalezy wykona¢ instalacje oswietleniowa przewodem YDYp 3x1,5
(lub 4x1,5 mm? . Laczniki p/t IP20 10A, 230V w standardzie Polo.

W pom. 10D instalacja w wykonaniu n/t.

Istniejagce oprawy w pokojach biurowych nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na oprawy
nastropowe swietlowkowe o nastgpujacych parametrach:

Dane mechaniczne:

» Rodzaj montazu: Nastropowy

» Material obudowy: Blacha stalowa
Dane elektryczne:

o Zrodio swiatha: TS



e Oprawka: G5
e Liczba Zrodet swiatla: 2
» Rodzaj osprzetu: EVG
» Napigcie znamionowe: 230V
Dane informacyjne:
Kolor: Biaty
Dane $wietine: Rozsyl swiatta DI
Certyfikaty i oznaczenia: Stopien ochrony (IP): IP20
Klasa ochronnosci: 1
Klasa energetyczna: A
CE: Tak
» EAC: Tak
Istniejace oprawy w szatni i w korytarzu nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na oprawy nastropowe ,
swietlowkowe o nastgpujacych parametrach:
» Rodzaj zrodta swiatta: Swietlowka Liniowa T8
Napiegcie zasilania: 230V
Trzonek zrodia swiatla: G13
[loé¢ zrodet $wiatla: 2
Max. Moc | Zrodla swiatla: 36W
Material konstrukcji: Blacha stalowa
Materiat oprawy (klosz) : PC (Poliweglan)
Stopien szczelnosci: IP 20
Statecznik/Osprzet: Elektroniczny
Dlugo$é: 1250 mm
» Uklad kompensacyjny: kompensacja mocy biernej
Instalacj¢ elektryczng przewidziano do wymiany. Obwody nalezy wyprowadzi¢ zistniejacych
puszek faczeniowych.. Laczenie w puszkach wykonaé zaciskami np. f - my WAGO.
Instalacja telefoniczna , komputerowa, sygnalowa RTV:
Istnigjace okablowanie telefoniczne, komputerowe, RTV nalezy uporzadkowa¢ oraz ulozy¢
w listwach instalacyjnych PCV. Kable sygnalowe zakonczyé gniazdami n/t.
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W wykonanych instalacjach nalezy wykona¢ pomiary ochronne. Nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg w 2 egz. zawierajaca:
- rysunki powykonawcze
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- certyfikaty i atesty na zastosowane materialy
Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych
dokumentow:
Atest,
Certyfikat;
*  Aprobate techniczng ITB;
o Certyfikat zgodnosci;

1. Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania przedstawicielowi Zamawiajgcego wszelkich
prac zanikowych w celu potwierdzenia ich prawidlowego wykonania.

2. Po kazdym dniu pracy Wykonawca zobowigzany jest do uprzgtnigcia miejsc prowadzenia
robot budowlanych tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakloca¢ prace Urzedu.



Uwagi ogélne

- Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami, sztuka budowlang i przepisami BHP,
- Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki spos6b aby podczas remontu nie
ucierpialy osoby pracujace, osoby trzecie oraz mienie zamawiajacego.

Termin realizacji robot: zgodnie z umowa

Okres gwarancji i rgkojmi: 24 miesiace od daty odbioru ostatecznego.

Prace remontowe wykonane zostang z materiatow dostarczonych przez Wykonawce

1 zaakceptowane prze Zamawiajacego. Materiaty te powinny odpowiadaé co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 ze zm.)

Prace remontowe winny by¢ dokonywane przez wykwalifikowanych pracownikow
Wykonawcy, posiadajacych stosowne uprawnienia.

1. Prace zwiazane z realizacja zadania Wykonawca bedzie wykonywat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz

z zachowaniem warunkow Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

2. Wykonawca bedzie stosowat materiaty speiniajace odpowiednie normy techniczne,
ktore posiadaja wymagane prawem polskim i europejskim §wiadectwa jakoscl,
certyfikaty w tym bezpieczenstwa.

3. Wykonawca zobowigze si¢ do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
zauwazonych usterkach, ktdrych usunigcie wykracza poza zakres prac okreslonych

W umowie.

4. Wykonawca poniesie pelng odpowiedzialno$é za skutki spowodowane niewlasciwg
realizacja przedmiotu zamdwienia i zobowiaze si¢ do ich usunigcia na wlasny koszt

w terminie 7 dni.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zaméwienia na okres 24 miesigcy. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, liczgc od daty odbioru

koncowego.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wskazanych w pkt 5, w ustalonym terminie, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wszelkie koszty zwigzane ze $wiadczeniem gwarancyjnym obcigzaja Wykonawce.

Odbiér i zaplata.

1. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o faktycznie
wykonane roboty oraz ceny jednostkowe i narzuty podane w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy

2. Zaplata nastapi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanego
przedmiotu zaméwienia przez Strony, ktory to dokument stanowié bedzie

podstawe wystawienia faktury VAT.

3. Ceny jednostkowe okre§lone w kosztorysie ofertowym, sg stale i nie beda
podlegaly zmianom przez caly okres obowiazywania Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej 1 zaakceptowane) przez Zamawiajacego faktury VAT w formie

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
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