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Instalacja hydrantowa do wymiany
DN50mm STAL
Instalacja zimnej wody do wymiany
PP 50, 40, 32, 25, 20 mm
Instalacja ciepłej wody do wymiany
PP 40, 32, 25, 20 mm
Instalacja cyrkulacji do wymiany
PP 20mm
Instalacja kanalizacji sanitarnej do wymiany
PVC 110mm i 50 mm
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Instalacja zimnej wody wymieniona
PP 40, 32, 25, 20, 16 mm
Instalacja ciepłej wody wymieniona
PP 40, 32, 25, 20, 16 mm
Instalacja cyrkulacji wymieniona
PP 20 mm
Instalacja kanalizacji sanitarnej istniejąca
PVC 110mm i 50 mm

Instalacje ZW, CW, CYR prowadzone w suficie podwieszanym
lub pod sufitem
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tytuł
rysunku:

Rzut parteru z instalacjami wod-kan oraz hydrantową

Modernizacja instalacji w budynku Komendy Powiatowej PSP Piasecznie:
kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody, wewnętrznej sieci hydrantowej wraz z przyłączem 

wodociągowym.
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