Zalgcznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustugi prowadzenia eksploatacji urzadzen

i instalacji energetycznych wraz z opracowaniem instrukcji wspdtpracy ruchowej z ENEA

Operator Sp. z o0.0. i innych instrukcji eksploatacji na rzecz Komendy Wojewoddzkiej Policji

w Bydgoszczy z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

1.

Zakres obiektow objetych przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje $wiadczenie ustugi dla nastepujgcych obiektow

Komendy Wojewddzkiej Policji na terenie Bydgoszczy:

1.

Stacja elektroenergetyczna ,,KWP Powst. Wlkp. nr 91038” przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 7,

Stacja elektroenergetyczna ,,MO Ilawska nr 10310” przy ul. Htawskiej 24 wraz
z przylegajaca rozdzielnia gléwng RGnn i agregatem pradotworczym w budynku
trafostacji.

Szatka z samoczynnym zalaczeniem rezerwy (SZR) - dwustronne zasilanie nn ze
zlacza kablowego ZK3a (ENEA Operator) do rozdzielni gtéwnej RGnn
w Komisariacie Policji Bydgoszcz-Wyzyny przy ul. Ogrody 19A.

2. Etapy realizacji przedmiotu zamdwienia - [ etap.

1.

2.

Wykonawca opracuje 1 przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu instrukcje
eksploatacji wymagane przez obowigzujgce przepisy dla obiektéw okreslonych
w pkt.1. ‘

Termin realizacji I etapu ustala si¢ do czterech tygodni od daty zawarcia umowy.

3. Etapy realizacji przedmiotu zamowienia — II etap.

1. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego instrukeji eksploatacji okreslonych w pkt.2.1

Wykonawca rozpocznie z dniem nastgpnym od daty zatwierdzenia, Swiadczenie
ustugi prowadzenia eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych okreslonych w
pkt.1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zatwierdzonymi instrukcjami

eksploatacji.

2. Wykonawca opracuje 1 przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i operatorowi

sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. instrukcje wspolpracy ruchowej

dla obiektow okreslonych w pkt.1 w terminie do czterech tygodni od daty



3.

s

3.

6.

7.

Co

zatwierdzenia instrukcji eksploatacji okreslonych w pkt2.1. Po zatwierdzeniu
instrukcji wspotpracy ruchowej przez Zamawiajacego i ENEA Operator Sp. z o.o.
Wykonawca bedzie $§wiadczyt ustuge prowadzenia eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych okreslonych w pkt.1 zgodnie z ich zapisami.

Wykonawca zapewni osoby do swiadczenia ustugi prowadzenia eksploatacji urzadzen
1 instalacji energetycznych okreslonych w pkt.1 dla ktérej wymagane sg kwalifikacje
0s6b na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie prac: obstugi, konserwacji,
remontoéw, montazu i kontrolno-pomiarowym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja, urzadzen, instalacji i
sieci. (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi wykaz $§wiadectw kwalifikacyjnych os6b wymienionych w
pkt.3.3, ktore bedg swiadczyly ustugi prowadzenia eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych okreslonych w pkt.1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia osobiscie z
uwzglednieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej przy uzyciu wiasnych
pomieszczen, urzadzen technicznych, narzedzi, sprzetu pomiarowego oraz sprzgtu
bhp. W ramach obstugi 1 konserwacji Wykonawca zapewni na swoj koszt materiaty
niezbedne do ich wykonania w tym, bezpieczniki (wkladki topikowe) i olej na
wymiang do agregatu pradotworczego lub transformatora.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé okresowe pomiary urzadzen i instalacji
energetycznych okreslonych w pkt.1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami oraz zatwierdzonymi instrukcjami eksploatacji.

W  przypadku zaniku napiecia w sieci ENEA Operator zasilajacej stacje
elektroenergetyczng ,,MO Itawska nr 10310 przy ul. Iawskiej 24 Wykonawca
podejmie dziatanie w ciggu 2-godz. od zgloszenia polegajace na uruchomieniu
agregatu pradotworczego 1 zapewni jego obstuge do czasu przywrocenia zasilania w
sieci operatora. Zamawiajacy zapewni niezbedna ilos¢ paliwa do agregatu.

Wykonawca udostepni kontaktowy nr telefonu pod ktéry zglaszane beda awarie i
nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji energetycznych okreslonych w pkt.1.
Telefon czynny bedzie we wszystkie dni tygodnia, przez catg dobe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania awarii w ciggu 2 godz. od chwili

zgloszenia iusung¢ je w mozliwie najkrotszym czasie, a w przypadku awarii



materialéw 1 urzadzen wymagajacych zamdwienia, w czasie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Zakup materiatow i urzgdzen, ktére ulegly awarii stanowi koszt
Zamawiajacego.

10. Wykonawca zapewni organizacj¢ i nadzdér prac przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych okreslonych w pkt.1 wykonywanych przez podmioty zewnetrzne w
zakresie prac: obshugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. 2013 poz.
492).

11. Wykonawca bedzie uczestniczyl w odbiorze technicznym urzadzen i instalacji
okreslonych w pkt.1 po ich wybudowaniu, przebudowie, modermizacji, remoncie lub
naprawie.

12. Wykonaweca  niezwlocznie  powiadomi  Zamawiajgcego o  przypadkach

nieprawidlowosci funkcjonowania urzadzen i instalacji energetycznych.

13. Umowa obowigzuje od daty zawarcia do dnia 31.12.2020 r..

4. Charakterystyka obiektow okreslonych w pkt.1
4.1 Stacja elektroenergetyczna ,,KWP Powst. Wlkp. nr 91038 przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 7,
1. Kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV z transformatorem 630 kVA
typu MRw-b2pp 20/630-3. — widok z gory rys. E2
2. Schemat ideowy przedstawiono na rys. E1.
4.2 Budynek trafostacji - stacja elektroenergetyczna ,,MO Ilawska nr 10310 ” Itawska
24:
1. Budynek stacji transformatorowej to obiekt parterowy ze $cianami murowanymi
z cegly ceramicznej i stropodachem z ptyt korytkowych z pokryciem z papy.
2. Rzuty budynku trafostacji przedstawiono na rys. E3, a schemat ideowy
stacji na rys. E4.
3. Agregat pradotwdrczy typ 22ZPP26H12, moc 250 kVA rok prod. 1975.
4.3 Szafka z samoczynnym zataczeniem rezerwy (SZR):
1. Uktad SZR wykonany na stycznikach S.C.-202. Lokalizacja przy wejsciu do
budynku Komisariatu Policji Bydgoszcz- Wyzyny nad ztgczem ZK3a ENEA
Operator



2. Widok ztacza ZK3a, szafki wraz z ukladem SZR przedstawiono na zataczonych

zdjeciach.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

w szczego6lnosei nalezy uwzglednic:

- Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2018r.
poz. 755 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja, urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.03.2013r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U.

2013 poz. 492).



