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dotyczy postepowania na:

,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 di. 0,775 km
wraz z przebudowa sieci gazowej oraz rozbiorka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej”
— nr postepowania 108/22

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 oraz art. 286 ustawy Prawo zamdwier publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Mazowiecki Zarzagd Drog Wojewodzkich uprzejmie Panstwa
informuije, iz z uwagi na istotne pytania oraz na zmiane wprowadzong w SWZ zmianie ulega termin
sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta.

Pytanie 8
Prosze o wyjasnienie jakie rozwigzanie miat na mysli projektant opisujgc rury do kanalizacji
deszczowej ,rury z PVC (polichlorek winylu) o $ciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe
taczone na uszczelki, zgodnie z normami: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN13476-3+A1:2009, PN-EN
1401-1 2009 o sztywnosci min. SN8”, poniewaz:
a. norma PN-EN 13598-2 dotyczy ,Specyfikacji studzienek wtazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig”
b. norma PN-EN13476-3 dotyczy ,"Specyfikacji rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B”
c. norma PN-EN 1401-1 dotyczy rur PVC zgodnie z opisem jednak rury o $rednicy DN450
mm nie sg powszechnie oferowane przez producentoéw, a jedyne co jest dostepne na
rynku to rur PVC DN450 do Shortliningu (technologia bezwykopowa)

W zwigzku z powyzszym prosze o wskazanie normy w oparciu o ktérg majg by¢
produkowane rury do kanalizacji lub o wskazanie zamiennej $rednicy kanatu DN450
ktéra jest ogdélnodostepna na rynku.
Odpowiedz
Zapisy dotyczgce norm powstaty w wyniku btedu pisarskiego.
Srednica DN450 zostata zastosowana z uwagi na zblizenia z istniejacg kanalizacjg sanitarna.
Zwiekszenie $rednicy powoduje powstanie kolizji z kanalizacja sanitarna.
Nalezy zastosowac¢ rure PE 100 zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub na etapie
wykonania kanalizacji wykona¢ odkrywki w miejscach zblizen z kanalizacjg sanitarna i w przypadku
mozliwoéci zastosowac rure DN 500 PVC-U lite, jednorodng produkowang zgodnie z normg PN-
EN1401-1

Pytanie 9
Prosze o informacje jaki sposéb likwidacji istniejacej kanalizacji dopuszcza Zamawiajgcy?

Odpowiedz
Nalezy dokona¢ kompletny demontaz kanalizacji.

W zwigzku z powyzszymi odpowiedziami Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu sktadania i
otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziatach:
Rozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.09.2022 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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Rozdziat XViIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA OFERT
Sposob i termin sktadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.p! pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania do dnia 04.08.2022 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastapi dnia 04.08.2022 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

Powinno byé¢:
Rozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.09.2022 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sig¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA OFERT

Sposob i termin skfadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$! Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 10.08.2022 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastapi dnia 10.08.2022 r. o godz.09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowe;.

W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postepowaniu musi by¢ wniesione
do dnia 10.08.2022 r. do godz. 08:00 i obejmowac okres uwzgledniajgcy przesuniety termin
skladania ofert. Informacje dotyczace wadium pozostaja zgodne z Rozdziatem XVI Czesci
| SWZ.

Opublikowane odpowiedzi i zmiana jest wiazaca i dotyczy wszystkich uczestnikéw
postepowania
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