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Strona prowadzonego 

postępowania 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1 
ZMIANA SWZ NR 1 

 
 
Dotyczy: postępowania EZP/116/2024 pn. „Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory 

ciepłowniczej K-503 do komory ciepłowniczej K-403 w Gdyni wraz z remontem komory K-403 i K-
403A w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni”. 

 
1. Zgodnie z pkt. 10.10 SWZ Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawców do specyfikacji warunków 

zamówienia (dalej: „SWZ”), wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1 
Nawiązując do punktu 5.1d w zakresie zdolności technicznej wykonawcy, czy zamawiający zaakceptuje 
jeśli wykonawca wykaże jedno z zadań zgodnie z pkt 5.1d, ale drugie zadanie będzie zadaniem: takim, 
które zakończyło się 31.01.2019r. (czyli niewiele ponad 5 lat), ale o większym zakresie długości tj. 
DN300 - 277m bądź inna możliwość: gdy drugie zadanie będzie zadaniem zrealizowanym w przeciągu 
5 lat, gdzie największe średnice to DN250m, DN150, a długość sieci wynosi DN250 - 335m, DN150 - 
97m.? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający dokona zmiany SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu. 

 
2. Zamawiający informuje, że na podstawie pkt 10.13. SWZ, dokonał zmiany treści SWZ w następujący 

sposób: 

− w SWZ w rozdziale 5 pkt. 5.1 lit. d ppkt. 1: 
jest: 
„1. w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, liczonych 
wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało 
łącznie:  

− wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie, lub remoncie 
sieci ciepłowniczej, 
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− ułożenie rur preizolowanych o średnicy wewnętrznej min. DN 300 na długości minimum 100 
m. 

 
UWAGA: 
Przez dwa zamówienia należy rozumieć zamówienia realizowane w ramach dwóch umów. 
Za roboty budowlane, budowę, przebudowę, remont Zamawiający uzna roboty budowlane, 
budowę, przebudowę, remont w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 
ze zm.). 
Przez sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć ciepłowniczą zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 
dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, tj. 
należące do przedsiębiorstwa energetycznego instalacje połączone i współpracujące ze sobą, 
służące do przesyłania lub dystrybucji ciepła (Dz.U. z 2022r. 553 ze zm.). 
Rury preizolowane – należy przez to rozumieć preizolowany zespół rurowy – prefabrykat 
składający się z rury przewodowej (jednej lub więcej niż jednej), materiału izolacyjnego i rury 
osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi 
rurami, kształtkami i elementami preizolowanymi. 
Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa 
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia 
się Świadectwa Przejęcia). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy 
warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.  
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut 
obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
na dzień wystawienia dokumentu.” 

 
powinno być: 
„1. w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat, liczonych 
wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało 
łącznie:  

− wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie, lub remoncie 
sieci ciepłowniczej, 

− ułożenie rur preizolowanych o średnicy wewnętrznej min. DN 300 na długości minimum 100 
m. 

 
UWAGA: 
Przez dwa zamówienia należy rozumieć zamówienia realizowane w ramach dwóch umów. 
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Za roboty budowlane, budowę, przebudowę, remont Zamawiający uzna roboty budowlane, 
budowę, przebudowę, remont w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 
ze zm.). 
Przez sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć ciepłowniczą zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 
dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, tj. 
należące do przedsiębiorstwa energetycznego instalacje połączone i współpracujące ze sobą, 
służące do przesyłania lub dystrybucji ciepła (Dz.U. z 2022r. 553 ze zm.). 
Rury preizolowane – należy przez to rozumieć preizolowany zespół rurowy – prefabrykat 
składający się z rury przewodowej (jednej lub więcej niż jednej), materiału izolacyjnego i rury 
osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi 
rurami, kształtkami i elementami preizolowanymi. 
Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa 
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia 
się Świadectwa Przejęcia). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy 
warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.  
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut 
obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
na dzień wystawienia dokumentu.” 

 
 
 

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SWZ. 
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