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Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania:   240/2020/PN/DZP 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja (wymiana) - istniejącej kanałowej sieci  rozdzielczej i przyłączy CO na sieć  w systemie rur stalowych i elementów prefabrykowanych- preizolowanych na odcinku od istn. sieci preizolowanej 2xDn 250 przy „Starej kotłowni” do istn. - kanałowej sieci CO-2xDn200 przy ul.  Kanafojskiego 2 (DS. nr 4) zgodnie z zał. Schematem montażowym : 2x219,1/560 L=228  mb, 2x168,3/450  L=  42 mb, 2x114,3/315 L=48 mb, 2x76,1/225 L=12 mb, 2x60,3/200 L= 72 mb 

	Opis przedmiotu zamówienia
	Jm
	Ilość

	2
	3
	4

	Modernizacja (wymiana) - istniejącej kanałowej sieci  rozdzielczej i przyłączy CO na sieć  w systemie rur stalowych i elementów prefabrykowanych- preizolowanych na odcinku od istniejącej sieci preizolowanej 2xDn 250 przy „Starej kotłowni” do istniejącej - kanałowej sieci CO-2xDn200 przy ul.  Kanafojskiego 2 (DS. nr 4) zgodnie z zał. Schematem montażowym : 2x219,1/560 L=228  mb, 2x168,3/450  L=  42 mb, 2x114,3/315 L=48 mb, 2x76,1/225 L=12 mb, 2x60,3/200 L= 72 mb 

	
	

	Sieć rozdzielcza CO z rur preizolowanych 2x219,1/560  (L=228 mb) z instalacją alarmową-

-- od miejsca włączenia w kanale w parkingu przy ul. R. Prawocheńskiego 3 w istniejącą sieć preizolowaną sieć CO-2xDn 250/400 do włączenia w istniejącą kanałową sieć CO 2xDn 200 przy budynku DS. nr 4 przy ul. Cz. Kanafojskiego 2 .
	mb
	228,0

	Sieć rozdzielcza CO z rur preizolowanych 2x168,3/450   (L= 42,0 mb) z instalacją alarmową-

-- od odgałęzienia preizolowanego 2x219,1/560 -- 2x168,3/450 przy budynku przy ul. R. Prawocheńskiego 1 do  budynków przy ul. M. Oczapowskiego 3 - 5 i ul. R. Prawocheńskiego 2 oraz ul. J. Licznerskiego 2 wraz z montażem  zaworu odcinającego2x Dn 168,3/450 preizolowanego z podwójnym odpowietrzeniem / odwodnieniem  i gniazdem pomiarowym instalacji alarmowej zgodnie z załączonymi schematem montażowym sieci CO.
	mb
	42,0

	Sieć CO  (przyłącze) z rur preizolowanych 2x114,3/315  (L  =  48,0 mb) z instalacją alarmową-

-- od odgałęzienia preizolowanego 2x219,1/560--2x114,3/315   do WP-CO/CTw/CWU w budynku przy ul. M. Oczapowskiego 7 wraz z montażem  zaworu odcinającego2x Dn 114,3/315 preizolowanego z podwójnym odpowietrzeniem / odwodnieniem  i gniazdem pomiarowym instalacji alarmowej zgodnie z załączonymi schematem montażowym sieci CO.
	mb
	48,0



	[bookmark: _GoBack]Sieć CO (przyłącza) z rur preizolowanych 2x76,1/225 (L=12 mb) i 2x60,3/200  ( ∑L=  72,0 mb ) do budynków przy ul. M. Oczapowskiego 10 i ul. R. Prawocheńskiego 1A-3-5   z instalacją alarmową-

--  od trójników preizolowanych prostych:  2x219,1/560-2x76,1/225 i 2x219,1/560-2x60,3/200 do w/w budynków   wraz z montażem  zaworów preizolowanych 2x76,1/225 i 2x60,3/200 z 2-odpwietrzeniami i 2-odwodnieniami oraz   gniazdami pomiarowymi instalacji alarmowej, zgodnie z załączonym schematem  modernizacji  sieci CO.

	mb
	84,0

	RAZEM
	mb
	402,0



1. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją istniejącej sieci CO  , dokumentacją  (schematami montażowymi sieci z rur preizolowanych) oraz wymogami przedstawionymi w: „SIWZ”, „STW i OR” i „Istotnych Postanowieniach Umowy”. Zaleca się także, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty  dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z planowanym przebiegiem modernizowanej sieci CO  w terenie oraz rozpoznał sposób wprowadzenia sieci preizolowanych do budynków oraz pomieszczeń „Węzłów przyłączeniowych” (WP-CO/CTw/CWU), które będą podłączone przez Wykonawcę do wyremontowanej sieci CO . Szczegółowy opis robót budowlanych został przedstawiony w dokumentacji postępowania. Dostarczone przez Zamawiającego schematy montażowe i wykazy materiałów preizolowanych stanowią jedynie element pomocniczy i zawarte w nich dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do: mgr inż. Janusz Saba tel. 89/523 39 52,      e-mail: janusz.saba@uwm.edu.pl 
2. Zakres zamówienia:
a) Prace budowlano - montażowe:
· demontaże i prace rozbiórkowe,
· prace ziemne,
· zakup, dostawa, montaż: rurociągów i prefabrykatów oraz armatury - preizolowanych, ,
· zagospodarowanie i uporządkowanie terenu,
· budowa sieci cieplnych,
· wymagane odbiory.
b) Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany we (własnym zakresie i na własny koszt w
                 szczególności do:
· powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac 
· przygotowania terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
· zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
· zapewnienia obsługi geodezyjnej remontu (wymiany) istniejącej sieci CO kanałowej	   na	 preizolowaną z rur stalowych. 
· rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej,
· przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu,
· ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
· ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,
· wywiezienia gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z utylizacją odpadów.
3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji technicznej i przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji załączonej do SIWZ. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018) zgodne z dokumentacją producentów i muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.
4.  W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.
5. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych norm, certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.
7. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi przez okres co najmniej 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. 
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 5 letnią gwarancją od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. 
1. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone w Istotnych postanowieniach umowy będących Załącznikiem nr 7 do SIWZ

Uwagi dodatkowe:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.
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 	 (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
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